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二次施工　上水管仮設配管工事　L=45.1m(47.7m)（レンタル管（ステンレス400A）

未舗装 H=1.20m L=10.0m (管理用通路)As H=1.20m L=3.0m 露出配管　L=10.9m 未舗装 H=1.20m L=13.5m(管理用通路)As H=1.78m L=5.0m 未舗装 H=1.78m L=2.3m

軽量鋼矢板 2.0m　切梁1段　L=15.5m 軽量鋼矢板 2.5m　切梁2段　L=7.3m 軽量鋼矢板 2.0m　切梁1段　L=16.3m

(県道)車道As H=1.20m L=2.4m

　二次施工　連絡　L=3.4m　GX形ダクタイル鋳鉄管φ100

一次施工　給水管移設工　PPφ20　L=9.5m

(県道)車道As H=1.2m L=0.5m

機械・人力 人力掘削

宅内 H=0.3m L=1.0m(県道)車道As H=0.7m L=8.0m

不断水弁設置工φ100
(県道)車道As H=1.2m L=1.2m W=1.2m

不断水連絡工φ400×φ400

(県道)車道As H=1.2m L=3.00m W=1.9m
軽量鋼矢板 2.5m　切梁2段　L=3.0m

(県道)車道As H=1.2m L=2.1m W=1.0m
軽量鋼矢板 2.5m　切梁2段　L=2.1m

不断水連絡工φ400×φ400
(県道)車道As H=1.2m L=3.00m W=1.9m
軽量鋼矢板 2.5m　切梁2段　L=3.0m

(県道)車道As H=1.2m L=2.1m W=1.0m
軽量鋼矢板 2.5m　切梁2段　L=2.1m

既設管切断後メカ帽φ400設置

5
0
0

5
0
0

4
6
9

1
2
0
0

2105

4
6
9

1
7
8
0

5
8
0

1400

916

938

33
50

151
6

GL

GL

as

Con
G

(庭)

Con

FH=

GH=13.47

A-A

WL=10.79 

as

横 断 図  S=1:100

上水道管仮配管一般図

平面図　S=1:100

10000

5@2000=10000

5
0
0

(500)

5
0
0

(500)

S=1:20下流側上水管受橋断面図

1000

24 952 24

1
5
0

1
9

3
0
0

5
0

1
0
0

5
0

5
0

700
20 660 20

130 400 130

65 65 65 65

2
3
7
3

2
8
7
3

1442

8
5
7

A

歩行防止柵
SS400

(県道)車道As H=1.20m L=5.5m

(県道)車道As H=1.2m L=1.0m W=1.0m
軽量鋼矢板 2.5m 切梁2段 L=1.0m

既設管切断後メカ帽φ400設置
(県道)車道As H=1.2m L=1.0m W=1.0m
軽量鋼矢板 2.5m 切梁2段 L=1.0m
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