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　ﾋﾟｯﾄ，ﾀﾞｸﾄ（機器に含む）
3φ3W 200V 　ＰＥ配管
1φ2W 200V 　ＦＥＰ配管

（200V)
（200V) ED

× 2

CVV0.75-3C相当

CVV0.5-3C相当

▽GL

埋設シート

1 組

1 組

m 汚水ポンプ　2台

枚 1

(VCT1.25-4C)

ﾌﾛｰﾄ式SW専用ｹｰﾌﾞﾙ

埋設表示標 黄銅製 14×90×1.0t

2.9ｍ

×

ﾎﾟﾝﾌﾟ動力専用ｹｰﾌﾞﾙ

IV 3.5□ VE16

(1.2号動力)

1
(中空ｹｰﾌﾞﾙ)

ﾌﾛｰﾄ式水位計

（水位計）

0.4

PE36
 

投込式水位計
P1

マンホール内

投込水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ

FEP40 CV3.5-3C相当 

P2

FEP40

1接地棒ＥＤ φ14×Ｌ1500 組

ｽﾃﾝﾚｽ製屋外装柱型引込柱

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

コンクリート柱
8m

CV5.5-3C

0.5

4.3

（ポンプ動力） 1.5
CV3.5-3C
CV3.5-3C

PE36
PE36

（ポンプ動力）

本

PE22
CV3.5-2C

150㎜×2倍埋設シート

φ14

1コンクリート柱 8m

数量
面 1

単位名　　称 形状・寸法
 450W×235D×1100Hﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

PE22

0.5

0.1

0.4

φ65×0.75KW
2.9

0.3

1.5

ED

1.00.3 0.3

0.2

2.2(0.8) 0.7(0.7)


