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工事年度

工事名

工事箇所

図面名

縮　　尺

事務所名

第 号 工区年
度起工

災査定

町

村 地内
市

郡

図面番号 葉之内 号

認

可

認

可

当　　　初

第 回変更

当　　　初

第 回変更

査　　定

行橋

行橋市環境水道部上水道課

全 

令和 ３

６

給水標準図

７

38 22 38 2260

配水管布設替工事(南大橋六丁目１工区）

南大橋六丁目

給水番号

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

計：22箇所

1 

2 

計：2箇所

氏名

境

緒方

瀧石

黒田

椋本

白川

荒木1

高橋

荒木2

駒谷

前田

中野

大﨑

井原

山道

末次

深井

池田1

池田2

北村

荒木3

路線1

路線2

給水タイプ

A

A

B

B

A

A

A

A

B

A

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

A：13箇所
B：8箇所

-

-

本管管種

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

HPPE

本管口径

φ25

φ25

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ25

φ25

φ50

φ50

φ50

φ50

φ50

φ50

φ50

φ50

φ75

φ75

給水口径

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ25

φ25

サドル分水栓

φ75×φ20

φ75×φ20

φ75×φ20

φ75×φ20

φ75×φ20

φ75×φ20

φ75×φ20

φ75×φ20

φ75×φ20

φ50×φ20

φ50×φ20

φ50×φ20

φ50×φ20

φ50×φ20

φ50×φ20

φ50×φ20

φ50×φ20

φ75×φ20：9ヶ
φ50×φ20：8ヶ

φ75×φ25

φ75×φ25

φ75×φ25：2ヶ

割丁字管 メータユニオン

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20×2ケ

φ20×2ケ

φ20×2ケ

φ20×2ケ

φ20

φ20×2ケ

φ20

φ20

φ20×2ケ

φ20×2ケ

φ20

φ20×2ケ

φ20

φ20

φ20×2ケ

φ20×2ケ

φ20：30ヶ

φ25

φ25

φ25：2ヶ

PEソケット

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20：8ヶ

直結止水栓

φ20×φ13

φ20×φ13

φ20×φ13

φ20×φ13

φ20×φ13

φ20×φ13

φ20×φ13

φ20×φ13

φ20×φ13

φ20×φ13

φ20×φ13

φ20×φ13

φ20×φ13

φ20×φ13：13ヶ

一次止水栓

青銅製仕切弁
（ﾛﾝｸﾞ）：2ヶ

青銅製仕切弁
（ﾛﾝｸﾞ）：2ヶ

青銅製仕切弁
（ﾛﾝｸﾞ）：4ヶ

PE延長
(m)

6.0 

4.5 

4.0 

5.5 

5.1 

5.1 

6.4 

2.2 

5.0 

2.2 

5.0 

2.0 

3.3 

4.6 

4.6 

3.2 

4.6 

2.0 

3.2 

2.2 

4.6 

PE
φ20：85.3m

φ25：14.0m

φ25：24.0m

PE
φ25：38.0m

HIVP延長
(m)

公道内距離
(m)

5.0 

3.5 

4.0 

5.5 

3.7 

3.7 

5.0 

0.8 

5.0 

0.8 

5.0 

2.0 

2.0 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

2.0 

3.2 

1.2 

3.2 

L=68.4m

14.0 

24.0 

L=38.0m

舗装切断
(m)

10.0 

7.0 

8.0 

11.0 

7.4 

7.4 

10.0 

1.6 

10.0 

1.6 

10.0 

4.0 

4.0 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

4.0 

6.4 

2.4 

6.4 

L=136.8m

28.0 

48.0 

L=76.0m

舗装面積
(㎡)

2.7 

1.9 

2.2 

3.0 

2.0 

2.0 

2.7 

0.4 

2.7 

0.4 

2.7 

1.1 

1.1 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.1 

1.7 

0.6 

1.7 

A=36.8㎡

7.7 

13.2 

A=20.9㎡

その他材料

鉄蓋φ150：2ヶ
PEｿｹｯﾄ　ｵｽ：3個

ﾁｰｽﾞφ25×φ20：2個

鉄蓋φ150：2ヶ
PEｿｹｯﾄ　ｵｽ：3個

ﾁｰｽﾞφ25×φ20：2個

鉄蓋φ150：4ヶ
PEｿｹｯﾄ　ｵｽ：6個

ﾁｰｽﾞφ25×φ20：4個

メーター直結止水栓

▽GL

界

配
水
管

サドル分水栓

メーターユニオン

給水タイプ A

PP(二層管)

メーターユニオン

M

第一止水栓

▽GL

界

配
水
管

メーターユニオン

給水タイプ C

PP(二層管)

サドル分水栓
M

既設管

メーターユニオン

配
水
管

給水タイプ B

PE用ソケット

PP(二層管)

メーターユニオン

サドル分水栓



度起工
令和 ３ 年 第 号 工区工事年度

災査定

工事名

市 町
行橋 地内工事箇所 村郡

掘削・復旧図図面名

図面番号 全 葉之内 ７ 号FREE縮　　尺

行橋市環境水道部上水道課事務所名

認 当　　　初 認 当　　　初 査　　定

可 第 回変更 可 第 回変更

舗装復旧断面図

車道部掘削断面図

Ｂ Ｂ

アスファルト 表層工（再生密粒度アスコン）（13）

表層工は、即日復旧を原則とする。

１．０ｍ当りＧＬ ＧＬ

3
0

4
0

外径 土被り名称 管体積
再生粒調砕石(RM-25) Ｈ１（ｍ） Ｈ２（ｍ）Ｈ‘（ｍ） Ｂ（ｍ）1

7
0

Ｄ（ｍｍ） Ｈ（ｍ）口径 （ｍ3）

再生クラッシャラン 93 0.700 0.800 0.760 0.400 0.550 0.007φ75

2
0
0

(RC-40)Ｈ Ｈ

Ｈ
‘

Ｈ
‘

60 0.700 0.760 0.720 0.360 0.000φ50 0.550

Ｈ
１

土　砂

48 0.700 0.750 0.710 0.350 0.000φ40 0.550砕石チップ

Ｈ
２

34 0.700 0.740 0.700 0.340 0.000φ25 0.550

φ
Ｄ 0.55027 0.700 0.730 0.690 0.330 0.000φ20

表示テープ

Ｗ＝150 ※上層路盤は、２層仕上げとする。

（１層あたり：１５０ｍｍ以下）

※砕石チップは、１層あたり２００ｍｍ以下とする。

弁室詳細図

消火栓 φ７５φ５０φ７５
土被り h=0.70m土被り h=0.70m 土被り h=0.70m

地下式消火栓φ75

鉄蓋（D20蓋付枠）鉄蓋（D20蓋付枠） 消火栓鉄蓋1
5
0

1
5
0

1
0
0

NVK-25-100K 上部壁調整リング NVK-25-150K
上桝 WO-50-200A Nﾂｷ

5
9
0

6
4
0

6
4
0

NHVO-25-300CA上下部 NHVO-50-300C下桝下部壁 NHVO-25-300C

NHVO-25-40S 底板 NHVO-50-40SNHVO-25-40S

仕切弁φ50仕切弁φ75

配水管布設替工事(南大橋六丁目２工区）

南大橋六丁目

７

掘削・復旧断面図


